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OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM PRZY DOTYKU :

BEZPOSREDNIM:

IZOLACJA CZESCI CZYNNYCH

Skala:

Data:
GRUDZIEN 2015

GODZIESZE WIELKIE Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA.
BUDOWA PARKINGU SAMOCHODOWEGO NA 20 MIEJSC POSTOJOWYCH
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Mt 0BWOD 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23
POM. 108 POM 101,102,103 |POM. 104,106,107, |POM.108 POM. 108 POM. 1,05 we FOM 103 POM105 DACH POM. 101,102,108, _|POM.108 POM.106 B FOM. 108 PODDASZE
POM. 10 104,106,106,107,100
NUMER
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> P.W.P - Przycisk przeciwpozarowego wylacznik pradu catego obiektu Typ obudowy: OSZ 40x50 + F _ _
Glebokos$é ztacza 245 mm Stadium: Branza:
PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA
Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK TRADYCJI GMINY

Adres obiektu: 62-872 Godziesze Mate, Godziesze Wielkie
ul. 11 Listopada, ul. ks. Kardynata Stefana Wyszynskiego
dz. nr 520/4, 527/2, obreb ewidencyjny 0005

Projektant:

mgr inz. Wojciech Gasiorek nr WKP/0392/PWOE/12
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA

Podpis:

POSREDNIM: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W BRANZY INSTALACYINEJ - ELEKTRYCZNEJ
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63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Wroctawska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.p!




