
PROJEKTOWANE UTWARDZENIA Z KOSTKI 

ZIELEŃ  - TRAWNIKI 

GRANICA DZIAŁKI INWESTORA

ISTNIEJĄCY BUDYNEK OBJĘTY PRZEBUDOWĄ

BOKS ŚMIETNIKOWY

PROJEKTOWANE WEJŚCIE  GŁÓWNE DO 
BUDYNKU
PROJEKTOWANE WEJŚCIE  GŁÓWNE DO 
BUDYNKU

FRAGMENT OGRODZENIA MUROWANEGO

1:500

IE-PS

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ LICENCJONOWANEGO 
OPROGRAMOWANIA ZWCAD nr seryjny: A18EE766 i 7CE3F49A

F

kabel typu YKY 3x1,5mm2 prowadzić 
w rurze DVK 50 w ziemi

kabel YAKXS 5x35mm2 
prowadzić w rurze DVK 75 w ziemi
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SYMBOL OPIS TECHNICZNY

LEGENDA

URAN 10 LED 4W oprawa doziemna - montaż 
30cm od elewacji budynku

złącza kablowe przeciwpożąrowego wyłącznika 
prądu
obudowa podtynkowa

kabel typu YAKXS 5x35mm2
kabel zasilający budynek 

kabel typu YKY 3x1,5mm2
kabel zasilający oprawy doziemne 

wg. osobnego opracowanie
i postępowania admin.
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Rys. nr:
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Nazwa obiektu:
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Projektant:
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PROJEKT WYKONAWCZY
Branża: Data:
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63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 58/4, tel. (62) 735 2773, fax. (62) 735 9283, e-mail: asp-96@wp.pl

ELEKTRYCZNA

62-872  Godziesze Małe, Godziesze Wielkie
ul. 11 Listopada, ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dz. nr 520/4, 527/2, obręb ewidencyjny 0005

mgr inż. Wojciech Gąsiorek nr WKP/0392/PWOE/12
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA 

W BRANŻY INSTALACYJNEJ - ELEKTRYCZNEJ 


