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Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2015 r.
poz. 139), § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu:

stwierdza
przydatnosc¢ wody do spozycia przez ludzi,
produkowanej i dystrybuowanej przez Wodocigg Wojewodzkiego Specjalistycznego
Zespotu Zaktadow Opieki Zdrowotnej Chorob Ptuc i Gruzlicy w Wolicy.

Uzasadnienie

W dniach 18 marca oraz 20 kwietnia 2016 r. Wojewodzki Specjalistyczny Zespot
Zaktadow Opieki Zdrowotnej Choréb Pluc i Gruzlicy w Wolicy, bedacy wtascicielem
indywidualnego ujecia wody (wykorzystywanej do spozycia przez ludzi w budynkach
uzytecznosci publicznej), przekazat Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Kaliszu sprawozdania z badan probek wody, pobranych w dniu 15 marca 2016 r.
z nastepujacych miejsc:

- SUW (Stacja Uzdatniania Wody) Wolica, Wolica 113, 62-872 Godziesze Mate — woda
uzdatniona (sprawozdanie z badan nr HKL/D-96A/16 oraz sprawozdanie z badan nr
,D"1189/355/2016),

- WSZZ0Z Chorob Ptuc i Gruzlicy w Wolicy k/Kalisza Wolica 113, 62-872 Godziesze Male
— kran na parterze w pomieszczeniu na nddziale ,B” (sprawozdanie z badan nr HKL/D-
96B/16),

- WS8ZZOZ Chorob Ptuc i Gruzlicy w Wolicy k/Kalisza Wolica 113, 62-872 Godziesze Mate
— kran na | pigtrze, brudownik na oddziale ,A” (sprawozdanie z badan nr HKL/D-96C/186).
Ww. badania zostaly wykonane przez Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Kaliszu oraz Laboratorium Wojewodzkiej Stacji  Sanitarno-

Epidemiologicznej w Poznaniu w zakresie monitoringu kontrolnego i przegladowego

w ramach kontroli wewnetrznej, realizowanej na podstawie harmonogramu, uzgodnionego

z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kaliszu.

Biorgc pod uwage przedstawione sprawozdania z badan Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kaliszu stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi, pochodzacej
z Wodociaggu Wojewodzkiego Specjalistycznego Zespotu Zakiadow Opieki Zdrowotnej
Chorob Pluc i Gruzlicy w Wolicy, gdyz je] jako$¢ spetnia wymagania okreslone
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w zatgcznikach nr 1-3 oraz parametr okreslony w Ip. 2 zatgcznika nr 4 do rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.
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Do wiadomosci:

1. Wojewoddzki Specjalistyczny Zespot
Zaktadow Opieki Zdrowotnej
Choréb Ptuc i Gruzlicy
Wolica 113, 62- 872 Godziesze Mate
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